
Tirar uma amostra.  Remova a tampa do ponto de teste e encha o frasco de amostra. Segure o frasco e a tira de teste lado a 

lado para avaliar a nebulosidade. O passo no teste que iguala mais acertadamente a amostra indica aproximadamente o conteúdo 

de óleo (conforme marcado na tira). Esta é só uma indicação. Para um teste preciso de hidrocarboneto peça ao seu fornecedor 

que contate Bowman Stor Ltd. 

 

Em condições de trabalho normais o seu conjunto de filtro deve durar cerca de 4000 horas de operação até que a nebulosidade 

na descarga indique um conteúdo de óleo não superior a 10 ppm, o ponto em que manutenção é essencial. Note por favor que 

devido a flutuações nas condições de operação e clima; diversas combinações de compressor e lubrificante; a condição da 

manutenção dos compressores e vários outros fatores, este período VAI variar. Por isso deve haver verificações semanais e 

deve encomendar kits de filtro de substituição do seu fornecedor normal. Use somente filtros SEPURA GENUINOS. Alternativos 

em carbono NÃO proporcionam o mesmo rendimento e invalidam a sua garantia.
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